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                                              COLEGIUL TEHNIC AGRICOL “ALEXANDRU BORZA”

                                                                      GEOAGIU, HUNEDOARA 

                                        Str.Independentei nr.47  jud.Hunedoara        

                                        tel 0254248518 fax. 0254248877

                                        e-mail: ctageoagiu@yahoo.com
                                       NR.  4942  din data de 20.10.2015

C Ă T R E,
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA
 ÎN ATENŢIA DOMNULUI INGINER MIRCEA BOIAN


Urmare adresei dumneavoastră referitoare la verificarea centralelor termice cu gaz metan, vă transmitem mai jos, măsurile luate pentru remedierea neregulilor constatate la punctul 4, 7 şi 8 DIN Raportul comisiei de verificare a unităţilor de învăţământ din judeţul Hunedoara, întocmit de către ISU Hunedoara:
· Pentru punctul 4 din Raport: coşurile de evacuare a fumului de la centrala termică proprie a colegiului nostru sunt verificate la termenele scadente de firmă autorizată atestată  cu care avem încheiat contract de prestări servicii, iar la microcentralele termice pe gaz montate în unităţile şcolare aparţinătoare, coşurile de evacuare a fumului sunt cu tiraj forţat;
· Pentru punctul 7 din Raport: exploatarea centralelor termice pe gaze naturale este efectuată de către personalul propriu, respectiv cei doi fochişti, desemnaţi prin ordin scris de către conducătorul unităţii, aceştia însă nefiind autorizaţi de către ANRE. Unitatea noastră are încheiat contract cu firma autorizata de către ANRE.
· Pentru punctul 8 din Raport: au fost afişate la locuri vizibile instrucţiunile specifice de utilizare şi exploatare a fiecărui aparat consumator de combustibili gazoşi precum şi numerele de telefon ale echipelor de intervenţie.
D I R E C T O R,

PROF. ŞILER MARIUS






